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Burstadt

Kreis Bergstralie, Hessen

WASSERHARTE GRENZWERTE (TRINKWV) VERSORGER STAND DER MESSWERTE
17,2 °dH, hart alle 13 gepriften WASSERRIED 2025
eingehalten

PARAMETER MESSWERT GRENZWERT ANTEIL
Nitrat 0,8 mg/L 50 mg/L 2%
Nitrit unter BG (< 0,03 mg/L) 0,5 mg/L -
Blei unter BG (< 0,001 mg/L) 0,01 mg/L -
Kupfer 0,02 mg/L 2 mg/L 1%
Cadmium unter BG (< 0,0001 mg/L) 0,003 mg/L -
Nickel unter BG (< 0,002 mg/L) 0,02 mg/L -
Chlorid 17,4 mg/L 250 mg/L 7%
Sulfat 49 mg/L 250 mg/L 20 %
Natrium 9,3 mg/L 200 mg/L 5%
Calcium 104 mg/L - -
Magnesium 11,6 mg/L - -
pH-Wert 7,43 6,5-9,5 -
Gesamtharte 17,2 °dH — -
Elektrische Leitfahigkeit 609 uS/cm - -
Fluorid unter BG (< 0,1 mg/L) 1,5 mg/L -
Eisen 0,02 mg/L 0,2 mg/L 10 %
Mangan 0,003 mg/L 0,05 mg/L 6 %
Coliforme Bakterien 0 KBE/100ml - -
Trihalomethane (THM) unter Bestimmungsgrenze 50 pg/L -

Hinweis: WASSERRIED - Trinkwasser-Durchschnittswerte 2025 (Auszug) des Zentrallabors der Hessenwasser flr das Versorgungsgebiet
der WASSERRIED in Lampertheim und Birstadt einschlie3lich der Ortsteile. Die Werte sind Jahresmittel; ein einzelnes Probenahmedatum

nennt das Blatt nicht. Trihalogenmethane gibt es als ,nicht bestimmbar” an, also unter der Bestimmungsgrenze.

Quellen

1. Trinkwasser-Durchschnittswerte 2025 (Auszug), Versorgungsgebiet Lampertheim und Biirstadt inkl. Ortsteile
https://wasserried.de/app/uploads/2026/03/Trinkwasseranalyse-Lampertheim-und-Buerstdt-2025_Auszug-mit-Logo.pdf

Alle Werte stammen aus den Prufberichten des Versorgers; nichts ist geschétzt. Verbindliche Auskunft geben WASSERRIED und das
Gesundheitsamt. Die Werte gelten fur das Wasser aus dem Netz — in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausfiihrlich mit
Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/buerstadt/
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